Arbejdsstation type A

Benyttes i fglgende rum:
O - Kontor
O - Feellesrum

- Mgderum

- Kopirum

- Undersggelsesrum

Stikkontakt
Stikkontakt
Stikkontakt

PDS-stik

Arbejdsstation type B

Benyttes i fglgende rum:
- Op-stue
- Medicinrum
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PDS-stik
Stikkontakt
Stikkontakt

Arbejdsstation type C

Benyttes i fglgende rum:
O - Sengestuer
O - Opholdsrum
- Venterum
- Teknikrum
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Standard kontaktstation:
Afbrydermateriale er type Fuga eller Opus.
@vrige typer af kontaktstationer,
der er placeret i vaeg, opbygges efter samme principper.
Antal og type af arbejdsstationer indskrives i rumskemaer i
forbindelse med brugermgader/forprojekt.
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